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3 j Zavod za javno zdravlje 4 &
| % Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac 01192
3 AKPEQUTOBAHA
- A ACTAGAIGE

w tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

SRPS ISO/IEC 17025:2006

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0470/20 ID 794 od 28.10.2020
Zahtev broj: 1 od 28.10.2020= .
)‘-‘rJC'\a ynpaLJ rpL it FU" [P i
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva : -Fucapru
2.Narugéilac ispitivanja: _.Gradska uprava grada Valjeva O e L thd U *ZU,?U“"~'~
. “_/ _ . L dd ]
3.Broj/datum zahteva: 1 od 28.10.2020 Oﬂ f&/ ' ‘72 76 i
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA
5.Redni broj uzorka: ovo0470/20
6.Datum/vreme i mesto 28.10.2020-10:30-13:00h
uzorkovanja: Valjevo, reka Obnica
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Zahtev
Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): Nivo vode (m):

Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne

Temperatura vazduha °C: 14  Temperatura vode °C: 13,8
Rastvoreni kiseonik mg/1: -

Vrsta uzimanja uzorka: Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Oblaéno i suvo
Valjevo, reka Obnica

8.Uzorkovao: 7.J.Z.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidi¢
9.Vrsta ispitivanja: Mikrobiolos$ka analiza i Fizi€ko hemijska analiza

10.Stanje uzorka na prijemu:  Prihvatljiv
11.Uzorak primio/datum/vreme SneZana Panié¢ visi hemijski tehnicar

prijema uzorka: 28.10.2020 u 14:36 d&asova
12.Ispitivanja zavrSena: 6.11.2020
Napomena:

Nacelnij Centra za hlgl_] enu i

Dr sc. med. Igor Dragievié
specijalista higijene

Dostaviti:

1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju
2. Arhivi

IZJAVA:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Iyvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z. -Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povriinske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS ISO 5667-1:2008; SRPS ISO
5667-3:2017; SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS ISO 5667-6:2017
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Zavod za javno zdravlje e
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac s
AKPEQWUTOBAHA
NABOPATOPUIA
tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 S s
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum: 2.11.2020

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0470/20

Rezultati ispitivanja

Mikrobioloska ispitivanja povrSinskih, podzemnih i otpadnih voda

Referentni metod Graniéna Rezultat
Parametar Metod ispitivanja ¢ ?reflt'm metod yrednost(cfu)/Jed nadeno: broj
Ispitivanja inica mere(ml) nije nadeno: (9)

Odredivanje broja

E.coli i ukupnih 172 500
Koliformnih bakterija ISO 9308-2 2012 | 100000/100

Colilert-18 Quanti-Tray

Ukupne koliformne

Odredivanje broja

Fekalne koliformne | * E.coliiukupnih | 150 9308-22012| 10000/100 4900
bakterije koliformnih bakterija
Colilert-18 Quanti-Tray
Odredivanje broja
crevnih enterokoka 1220

Fekalne Enterokoke VM66 4000/100

Enterolert-E Quanti-
Tray

Odredivanje broja
kulturabilnih SRPS EN ISO 1,63
mikroorganizama (*) 6222:2010

Odnos oligotrofnih i
heterotrofnih bakterija

) . Odredivanje broja
Broj aerobnih kulturabilnih SRPS EN ISO 100000/1 4000

heterotrofa mikroorganizama (*) 6222:2010

Napomena: (*)-oznagene metode se nalaze van obima akreditacije

. ,,né«@
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PREGLED IZVRSI@ NTROLISAO I ODOBR)IO QSEE ODELJENJA
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Snezana Teodorovi¢ spec. mlkroblolo g. hran\

OB 212H

0oVv0470/20 Strana 2 od 4



Zavod za javno zdravlje &

- Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac otozse
AKPEAWTOBAHA
NABOPATOPVIA
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 SRPSSOREC A70882008
Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum: 6.11.2020

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0470/20

Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrsinskih i otpadnih voda

Parametar Jedinica Metoda ispitivanja Rezultati GV
mere analiza Klasa vode
1 11 11 v \4
Boja / Organoleptitka ocena Sl.primetna
Miris / Organoleptitka ocena Bez
Vidljive plivajuée otpadne / Organoleptitka ocena Sl.primetna
materije
pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 7.5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 65-8,5 | <6,51>85
Elektroprovodljivost uS/cm na Standardne metode 333 <1000 1000 1500 3000 >3000
20°C Metoda P-IV-11

Rastvoreni kiseonik (02) mg02/1 HANNA 9147 7.14 85 7 5 4 <4

Hemijska potro3nja kiseonika | mgO2/I Merck HPK test 1.09773 <4.0 10 15 30 125 >125
(HPK)
Petodnevna biolotka mgQ2/1 Merck BOD test 1.00687 2.5 15 5 7 25 >25
potro$nja kiseonika (BPKS5)
Mutnoéa NTU Standardne metode 2.78
Metoda P-IV-4/B

Zasi¢enost 02 u % % Radunski 85.2 70-90 50-70 30-50 10-30 <10

Amonijum jon (NH4) mgN/l Merck amonium test 0.03 0,05 0,1 0.6 15 >1,5
1.14752

Nitrat (NO3) kao N mgN/I1 Merck nitrat test 1.14773 0.7 15 3 6 15 >15
Nitrit (NO2) kao N mgN/1 Merck nitrit test 1,14776 0.02 0,01 0,03 0,12 0.3 >0.3
Hloridi mg/l Standardne metode 28 50 100 150 250 >250

Metoda P-V-19/B

GvoZde (Fe) ug/l Merck gvozde test 1.00796 60 200 500 1000 2000 >2000

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadaju¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o graniéni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("'Sl. glasnik RS", br.24/14)

efode ispitivan

znaka"/Ozmi\ka@metqggJ &eferen%a‘/N aziv sopstvene m
e b o s e e mied B b oS i X M A N

Skracena'o

HANNA 9147 Uputstvo proizvodata HANNA 9147

Merck amonium test 1 14752 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05
Merck BOD test 1 00687 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007.
Merck gvozde test 1 00796 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06

Merck HPK test 1 09773 Originalno uputstvo proizvodaa(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007
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33 Zavod za javno zdravlje &

g Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac o2
g AHPEAUTOBAHA
NABOPATOPUIA
W tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 Sv58 SO/ 17035:2008
{Skracena qznaka/Oznakazmetode Hy Referenca/Nazw sopstvene metode 1sp1t1vanJa ST Aj‘j cooTT T
Merck nitrat test 1.14773 Originalno uputstvo proizvodaga(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007,
Merck nitrit test 1 14776 Originalno uputstvo proizvodaga(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007,

Ispitivanja jzvrSio
Vi a [ vpoud Cfgx//
MIJQIOVIC dipl. 1ng spec heml_]sklh

nauka

OB248C
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje o usaglaSenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu strunog razmatranja i izve$taja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0oVv0470/20

‘NIJE USAGLASEN sa Pravilnicima datim u izveStaju o ispitivanju

Zbog odstupanja mikrobiolo$kog parametra ukupne koliformne bakterije, ¢ija vrednost je jedina
preko dozvoljenih vrednosti i pripada ¢etvrtoj klasi, vodi sa slabim ekoloskim statusom.
Svi ostali mikrobicloski i fizicko-hemijski parametri su granicama propisanih vrednosti.

. Laf®
Sabac, 6.11.2020 Leka: pecijalista%@}gef)‘ene
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Zavod za javno zdravlje w

ATC

N

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac 01192
w tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 SRS ISO/IEC 17025:2008
IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0471/20 ID 794 od 28.10.2020
-~ Zahtev broj: 2 od 28.10.2020
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva [ e
e -_1 oL el U(JLP‘F—_’
2.Narudilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva ~,;.':"~'--~1 14 ﬂOV 2020 r—— 5
- ‘—"'7-—“‘.\ ‘
3.Broj/datum zahteva: 2 od 28.10.2020 K)'['Z" ‘7@/-— jd@é’ .
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA /
5.Redni broj uzorka: 0ovo0471/20
6.Datum/vreme i mesto 28.10.2020-10:30-13:00h
uzorkovanja: Valjevo, reka Jablanica
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Zahtev
Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): Nivo vode (m):
Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne /
Temperatura vazduha °C: 15  Temperatura vode °C: 11,5

Rastvoreni kiseonik mg/I:
Vrsta uzimanja uzorka: Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Obladno i suvo
Valjevo, reka Jablanica

8.Uzorkovao: 7..J.7.-Sabac-sanitarni tehniar Zoran Ruvidié

" 9.Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska analiza i Fizi¢ko hemijska analiza

10.Stanje uzorka na prijemu:  Prihvatljiv
11.Uzorak primio/datum/vreme SneZana Pani¢ visi hemijski tehni¢ar

prijema uzorka: 28.10.2020 u 14:36 ¢&asova
12.Ispitivanja zavrSena: 6.11.2020
Napomena:

Nadelnik ,&entra za higijenu i

hufn ekologiju
Dostaviti:
1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju Dr sc. med_‘%fgor Dragiéevié
2. Arhivi specijalista higijene
IZJAVA:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z.-Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povrsinske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS ISO 5667-1:2008; SRPS ISO
5667-3:2017; SRPS IS0 5667-4:1997; SRPS ISO 5667-6:2017

OB 210D
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Zavod za javno zdravlje &

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac o152
- AKPEAMTOBAHA

SRPS ISO/IEC 17025:2006

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606
Datum: 2.11.2020

CENTAR ZA MIKROBIOLOGLIU
Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0471/20
Rezultati ispitivanja
Mikrobioloska ispitivanja povrSinskih, podzemnih i otpadnih voda

Referentni metod Grani¢na Rezultat
Parametar Metod ispitivanja € ¢.:re¥1t.m MetoC vrednost(cfu)/Jed|  nadeno: broj
Ispitivanja inica mere(ml) nije nadeno: (Q)
Odredivanje broja 61
X E.coli i ukupnih 000
Ukupne koliformne koliformnih bakterija ISO 9308-2 2012 | 100000/100
Colilert-18 Quanti-Tray
- Odredivanje broja
Fekalne koliformne | E.coliiukupnih  |1S09308-22012| 10000/100 27500
bakterije koliformnih bakterija
Colilert-18 Quanti-Tray
Odredivanje broja
crevnih enterokoka 4600
Fekalne Enterokoke Enterolert-E Quanti- VM66 4000/100
Tray
. _ Odredivanje broja
Odnos oligotrofnih i e
kult Inih 1,57
heterotrofnih bakterija L urab.l o % SRPS EN ISO
mikroorganizama (*) 6222:2010
. . Odredivanje broja
Broj aerobnih Kulturabilnih SRPS EN ISO 100000/1 2000
heterotrofa . . 6222:2010
mikroorganizama (*) :
Napomena: (*)-oznadene metode se nalaze van obima akreditacije
3 "‘{5{’0‘,2\ r
i 8‘)\ \‘l‘\\'\'\‘ a 7~\\\ ]
w C
PREGLED IZVRSI(b “Q K nBHO 5 CK NTROLISAO I ODOBRIO-SEF ODELJENJA
¥ 98 X i
\ﬂ\t /\ . ’ ng :
SneZana Teodorovi¢ spec. m1krob1olog hran@\i
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303 Zavod za javno zdravlje &
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac R
e ‘3 AKPEQUTOBAHA
vl s
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 SRPS ISO/IEC 17025.2006
Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum: 6.11.2020
Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0471/20
Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih i otpadnih voda
Parametar Jedinica Metoda ispitivanja Rezultati GV
mere analiza Klasa vode
1 11 111 v \4
Boja / Organoleptitka ocena Sl.primetna
Miris / Organoleptitka ocena Bez
Vidljive plivajuce otpadne / Organoleptitka ocena Sl.primetna
materije
pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 7.5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 | <6,511>8,5
Elektroprovodljivost uS/cm na Standardne metode 302 <1000 1000 1500 3000 >3000
20°C Metoda P-1V-11
Rastvoreni kiseonik (02) mg02/1 HANNA 9147 7.6 8,5 7 5 4 <4
Hemijska potro$nja kiseonika | mg02/] Merck HPK test 1.09773 4.2 10 15 30 125 >125
(HPK)
Petodnevna bioloska mg02/1 Merck BOD test 1.00687 2.5 15 5 7 25 >25
potro3nja kiseonika (BPKS5)
Mutnoéa NTU Standardne metode 5.03
Metoda P-IV-4/B
Zasic¢enost 02 u % % Radunski 90.3 70-90 50-70 30-50 10-30 <10
Amonijum jon (NH4) mgN/I Merck amonium test 0.08 0,05 0,1 06 15 >1.5
1.14752
Nitrat (NO3) kao N mgN/| Merck nitrat test 1.14773 0.9 15 3 6 15 >15
Nitrit (NO2) kao N mgN/1 Merck nitrit test 1.14776 0.01 0,01 0,03 0,12 03 >0.3
Hloridi mg/l Standardne metode 21 50 100 150 250 >250

Metoda P-V-19/B

GvozZde (Fe) ug/l Merck gvoZde test 1.00796 50 200 500 1000 2000 >2000

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadajuéih materija u povr$inskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

HANNA 9147 Uputstvo proizvodasa HANNA 9147

Merck amonium test 1.14752 Originalno uputstvo proizvodaga(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Merck BOD test 1 00687 Ongmalno uputstvo proizvodaga(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007
Merck gvozde test 1.00796 Origmalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06.

Merck HPK test 1 09773 Origmalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
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Zavod za javno zdravlje v
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac 01“_.!;‘:92
> AHPEQIUTOBAHA
NAGOPATOPUIA
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 SRES SO/TEC 1102512008
;Skraégna\6znaka/anqk5f;met6dYeJ fR:éf'é;enca[ngiif;s?&iiéfyén@méjtqr}e \is“pitiyaqjq: L aneado L o
Merck nitrat test 1,14773 Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007.
Merck nitrit test 1 14776 Originalno uputstvo proizvodaga(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.

)}- Sef odeljex]
LAt _

Biljana Kalinié sfa@,e( sanitarne héﬁije

Ispitivanja izvrSio
Ltttk

Svetlana Indi¢, dipl.hém. spec toksikoloske
hemije
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

2
b
3

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje o usaglaSenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu stru€nog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0Vv0471/20

NIJE USAGLASEN sa Pravilnicima datim u izveStaju o ispitivanju

Zbog odstupanja mikrobioloskih parametara fekalne koliformne bakterije i fekalne enterokoke,
¢ije vrednosti prelaze preko dozvoljenih vrednosti i pripadaju ¢etvrtoj klasi, vodi sa slabim
ekolo§kim statusom.

Svi ostali mikrobioloski i fizicko-hemijski parametri su granicama propisanih vrednosti.

Sabac, 6.11.2020 4 AN ‘ pecijalista higijene
) e fa(glcrcvm
ligijene
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

¥
ATC
01-192

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

AKPEQWTOBAHA
JIABOPATOPNJA
3A UCNUTUBAILE
SRPS 1SO/IEC 17025:2006

: IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0472/20 ID 794 od 28.10.2020
Zahtev broj: 3 od 28.10.2020

1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva

2.Narudilac ispitivanja:

3.Broj/datum zahteva: 3 od 28.10.2020 !
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA

5.Redni broj uzorka: ovo0472/20

6.Datum/vreme i mesto 28.10.2020 - 10:30-13:00h
uzorkovanja: Valjevo, reka Kolubara

7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Zahtev

Transport uzoraka: Ruéni frizider

Gradska uprava grada Valjeva [ LT

s

R PR i

Dubina uzimanja uzorka (m): Nivo vode (m):
Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne /
Temperatura vazduha °C: 13  Temperatura vode °C: 12,9

Rastvoreni kiseonik mg/l: /
Vrsta uzimanja uzorka: Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Oblaéno i suvo
Valjevo, reka Kolubara

8.Uzorkovao: Z.J.Z.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidié
9.Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska analiza i Fizi¢ko hemijska analiza

10.Stanje uzorka na prijemu:  Prihvatljiv
11.Uzorak primio/datum/vreme SneZana Pani¢ vi§i hemijski tehnicar

prijema uzorka: 28.10.2020 u 14:36 <asova
12.Ispitivanja zavrSena: 6.11.2020
Napbmena:

huphanu ekologiju_

e,

Nacelnik Centra za higijenu i

_

Dostaviti:
[ WP
1. Vlasniku-narué&iocu-uvozniku-odeljenju [E Dr sc medUIgor Df giéevié
2. Arhivi 0] specijalista higijene
IZJAVA:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izve§taj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z.-Sabac

Uzorkovanie, transport uzoraka i analize povriinske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS ISO 5667-1:2008; SRPS ISO

5667-3:2017; SRPS 1SO 5667-4:1997; SRPS ISO 5667-6:2017

OB 210D
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Zavod za javno zdravlje &
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac o
: AHPEQWTOBAHA
NTABOPATOPUJIA
 tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 S35 IS0/ EC 170887006
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum: 2.11.2020

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0472/20

Rezultati ispitivanja
Mikrobioloska ispitivanja povrsinskih, podzemnih i otpadnih voda

Referentni metod Grani¢na Rezultat
Parametar Metod ispitivanja € ?reflt,m metoc v rednost(cfu)/Jed nadeno: broj
Ispiitvanja inica mere(ml) nije nadeno: (9)

Odredivanje broja

E.coli i ukupnih ) 29500
koliformnih bakterija | 15O 9308-2 2012 | 100000/100

Colilert-18 Quanti-Tray

Ukupne koliformne

Odredivanje broja

Fekalne koliformne E.coliiukupnih  |[S09308-22012| 10000/100 1150
bakterije koliformnih bakterija
Colilert-18 Quanti-Tray
Odredivanje broja
crevnih enterokoka 3440

Fekalne Enterokoke VM66 4000/100

Enterolert-E Quanti-
Tray

Odredivanje broja

kulturabilnih SRPS EN ISO 1
mikroorganizama (*) ° 6222:2010

Odnos oligotrofnih i
heterotrofnih bakterija

) _ Odredivanje broja
Broj aerobnih ~ kulturabilnih SRPS EN ISO 100000/1 6000

heterotrofa mikroorganizama (*) 6222:2010

Napomena: (*)-oznaene metode se nalaze van obima akreditacije

. \!ch _
; N A ) \]\J \7\ o
i.w,‘f«\?a@y & C}\Q \@ X\b
\:{ S l \” f“i \\\(\‘ ﬂ“
PREGLED IZVRSIO C}ONTROLISAO I ODOBRIO-SEF ODELJENJA

i‘»":""\sug‘\)x‘é\\v\\ ¢ I/‘ < (/.: \
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ﬁ 3 Zavod za javno zdravlje #@

' Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac ontoe
ok L@ AKPEAUTOBAHA
JIABOPATOPUIA
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 SRES ISOVIEC 1703847008

Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum: 6.11.2020

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0472/20

Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih i otpadnih voda

Parametar Jedinica Metoda ispitivanja Rezultati GV
mere analiza Klasa vode
1 11 Uil v v
Boja / Organoleptitka ocena Sl.primetna
Miris / Organoleptitka ocena Bez
Vidljive plivajuce otpadne / Organoleptitka ocena Bez
materije
pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 6.7 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,585 | <6,51h>85
Elektroprovodljivost uS/cm na Standardne metode 332 <1000 1000 1500 3000 >3000
20°C Metoda P-IV-11
Rastvoreni kiseonik (02) mg02/1 HANNA 9147 85 85 7 5 4 <4
Hemijska potro$nja kiseonika | mgO2/1 Merck HPK test 1.09773 <4.0 10 15 30 125 >125
(HPK)
Petodnevna biolodka mg02/1 Merck BOD test 1.00687 2.5 1,5 5 7 25 >25
potro3nja kiseonika (BPKS5)
Mutnoéa NTU Standardne metode 12.6
Metoda P-1V-4/B
Zasiéenost 02 u % % Ragunski 90.3 70-90 50-70 30-50 10-30 <10
Amonijum jon (NH4) mgN/1 Merck amonium test 0.07 0,05 0.1 0.6 15 215
1.14752
Nitrat (NO3) kao N mgN/I Merck nitrat test 1.14773 1.0 1,5 3 6 15 >15
Nitrit (NO2) kao N mgN/1 Merck nitrit test 1.14776 0.01 0,01 0,03 0,12 0.3 >0,3
Hloridi mg/l Standardne metode 21 50 100 150 250 >250

Metoda P-V-19/B

GvoZzde (Fe) pg/l Merck gvozde test 1.00796 50 200 500 1000 2000 >2000

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadajuéih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o graniéni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("SI. glasnik RS", br.24/14)

ot s e
)

Skracena oznaka/Oznaka metode | Referenca/Naziy, sopstvene metod€ ispitivan

HANNA 9147 Uputstvo proizvodata HANNA 9147

Merck amonium test 1.14752 Originalno uputstvo proizvodasa(Merck — Spectroquant Ammontum test), 08/05
Merck BOD test 1.00687 Origmalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007
Merck gvoZde test 1 00796 Originalno uputstvo protzvodata(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06.
Merck HPK test 1.09773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
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! Zavod za javno zdravlje %
) Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac o
. AKPEAIUTOBAHA
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tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 5108 IS¢ 17023.2006
fSkracena oznaka/ znaka mefode i {Iieferenca/Nazwggopsf:vene metode 1spxt1vanjaw L m G, R
Merck nitrat test 1 14773 Origmalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007
Merck mitrit test 1.14776 Origialno uputstvo proizvodasa(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007,

¢

deljenj

Dusica Mlj@owc, dipl.ing. si)ec hemijskih
nauka
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606
Centar za higijenu i1 humanu ekologiju

Struéno misljenje o usaglaSenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu stru€nog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0ovo0472/20

NIJE USAGLASEN sa Pravilnicima datim u izveStaju o ispitivanju

Zbog odstupanja mikrobioloSkog parametra fekalne koliformne bakterije, ¢ija vrednost je jedina
preko dozvoljenih vrednosti i pripada cetvrtoj klasi, vodi sa slabim ekolo$kim statusom.
Svi ostali mikrobioloski i fizicko-hemijski parametri su granicama propisanih vrednosti.

Sabac, 6.11.2020

Dr sC. méﬂ}ﬂ‘b‘r‘?r
___ gpecijlista higijene

TN
"\
¥ L N
3 5 L@pemjah -higijene
S gicevic
TS RNy
% e
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

¢
ATC
01-192

\ug./ e
J tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 <K% 1SO/EC 110281006
IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0473/20 ID 794 od 28.10.2020
Zahtev broj: 4 od 28.10.2020
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva )
P . o ,'m"' ...... 'ed L:LbeB"!
2.Narudilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva T

3.Broj/datum zahteva:

4.Vrsta uzorka:
5.Redni broj uzorka:
6.Datum/vreme i mesto
uzorkovanja:

7.0stali podaci o uzorku:

8.Uzorkovao:
9.Vrsta ispitivanja:

10.Stanje uzorka na prijemu:
11.Uzorak primio/datum/vreme
prijema uzorka:

12.Ispitivanja zavrSena:

Napomena:

Dostaviti:

T LY Lo SRV

4 od 28.10.2020

POVRSINSKA VODA
0V0473/20

i NUV“’ZMT

et b —— —————

Q026 | -

it "H'\

i
‘
N
i

J

28.10.2020-10:30-13:00h
Valjevo, reka Ljubostinja

Razlog ispitivanja: Zahtev

Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m):

Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: ‘Ne

Nivo vode (m):

Temperatura vazduha °C: 12 Temperatura vode °C:
Rastvoreni kiseonik mg/l: /
Vrsta uzimanja uzorka: Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Oblagno i suvo

Valjevo, reka Ljubostinja

Z.J.Z.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidi¢
Mikrobiologka analiza i Fizi¢ko hemijska analiza

Prihvatljiv

SneZana Pani¢ visi hemijski tehnic¢ar
28.10.2020 u 14:36 casova
6.11.2020

Nadelnik

13,1

entra za higijenu i

1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju [E Dr sc me&) Igor Dragiéevié
2. Arhivi specijalista higijene
IZJAVA:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Ipvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z.-Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povriinske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS ISO 5667-1:2008; SRPS ISO
5667-3:2017; SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS IS0 5667-6:2017

OB 210D
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Zavod za javno zdravlje e

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac o2
AKPEAWUTOBAHA
JNIABOPATOPNIA

3A UCNUTUBALE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Datum: 2.11.2020

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0473/20
Rezultati ispitivanja
Mikrobioloska ispitivanja povr§inskih, podzemnih i otpadnih voda

Ref. tni metod Grani¢na Rezultat
Parametar Metod ispitivanja ¢ ?reflt.m MeOC vrednost(cfu)/Jed|  nadeno: broj
Ispritvanja inica mere(ml) nije nadeno: (9)
Odredivanje broja '
1210000

. E.coli i ukupnih
Ukupne koliformne koliformnih bakterija ISO 9308-2 2012 | 100000/100

Colilert-18 Quanti-Tray
Odredivanje broja
1210000

Fekalne koliformne | E.coliiukupnih  |[509308-22012| 10000/100
bakterije koliformnih bakterija
Colilert-18 Quanti-Tray
Odredivanje broja
crevnih enterokoka ' 96800
Fekalne Enterokoke Enterolert-E Quanti- VM66 4000/100
Tray
) " Odredivanje broja
hOanS Oilgﬁtgfé“hi kulturabilnih SRPS EN ISO 0,9
eterotroini teryja mikroorganizama (*) 62222010
) . Odredivanje broja
Broj aerobnih Kulturabilnih SRPS EN ISO 100000/1 290 000
heterotrofa mikroorganizama (*) 6222:2010

Napomena: (*)-oznaCene metode se nalaze van obima akreditacije

fu*\xﬁb &

EN oy
& "
’L@\\ l.-.:‘ o ‘g} “.‘\N(\Q. i

\ \»\‘\\ ’ !"f\‘ L\\\(\ B
PREGLED IZVRSIOp RN & > IKRONTROLISAO I ODOBRI@ SEF ODELJENJA
o .,"“J\ \“\( AN
Biljana dr ZuZa spec. mikrobiologije

OB 212H

0OV0473/20 Strana 2 od 4



Zavod za javno zdravlje ' &
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac e

01-192
AKPEIUTOBAHA
JNIABOPATOPUIA

tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 AL E Qo

SRPS ISO/IEC 17025.2006

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0473/20

Datum: 6.11.2020

Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih i otpadnih voda

Parametar Jedinica Metoda ispitivanja Rezultati GV
mere analiza Klasa vode
1 11 111 v \4
Boja / Organoleptitka ocena Primetna
Miris / Organoleptitka ocena Bez
Vidljive plivajuée otpadne / Organoleptitka ocena Sl.primetna
materije
pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 7.5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,585 |<6511>85
Elektroprovodljivost’ pS/cm na Standardne metode 809 <1000 1000 1500 3000 >3000
20°C Metoda P-IV-11
Rastvoreni kiseonik (02) mg02/] HANNA 9147 4.8 8,5 7 5 4 <4
Hemijska potro3nja kiseonika | mgO2/1 Merck HPK test 1.09773 190 10 15 30 125 >125
(HPK)
Petodnevna biologka mg02/] Merck BOD test 1.00687 89 1,5 5 7 25 >25
potro3nja kiseonika (BPKS5)
Mutnoda NTU Standardne metode 4.81
Metoda P-1V-4/B
Zasic¢enost 02 u % % Ratunski 57.3 70-90 50-70 30-50 10-30 <10
Amonijum jon (NH4) mgN/I Merck amonium test 2.05 0,05 0,1 0,6 1,5 >15
1.14752
Nitrat (NO3) kao N mgN/I Merck nitrat test 1,14773 0.3 L5 3 6 15 >15
Nitrit (NO2) kao N mgN/I Merck nitrit test 1.14776 0.07 0,01 0,03 0,12 0.3 >0.3
Hloridi mg/l Standardne metode 70 50 100 150 250 >250

Metoda P-V-19/B

Gvozde (Fe) pg/l Merck gvozde test 1.00796 860 200 500 1000 2000 >2000

Uredba o grani&nim vrednostima zagadajuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o granini vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

T o A R X

o e L L P R TS I A S R f’”%“ < TR o TR
[Skragena panaka/Oznaka metode] Referenca/Naziy

G GO TR EAE T L T ST

S S SR R AT S TR
ragena ozna o ornaia | 4 Reférenca/Nazivisopstvene metode ispitivanaiy
HANNA 9147 Uputstvo proizvodata HANNA 9147
Merck amonium test 1.14752 Origimalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05
Merck BOD test 1 00687 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007
Merck gvoZde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06
Merck HPK test 1.09773 Oniginalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
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Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac of_’;cgz
v \ ‘B AKPEAWTOBAHA
JIABOPATOPUJIA
w tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 S hTUTHOAE
lSkracena oznaka/Oznaka metode {;Referenca/Nazw sopstvene metode ispitivanja B T eh 7

Merck nitrat test 1 14773 Originalno uputstvo protzvodata(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007
Merck mtrit test 1 14776 Originalno uputstvo proizvodaga(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.

Ispitivanja izvrsio

Svetlana Indic, dipl.hem./épec toksikolodke
hemije
OB248C
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ﬁ % Zavod za javno zdravlje

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac

igh tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Struéno misljenje o usaglasenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu stru¢nog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0Vv0473/20

NIJE USAGLASEN sa Pravilnicima datim u izveStaju o ispitivanju

Zbog odstupanja hemijskih(koncentracija organskih materija i amonijum jona) i mikrobioloskih
karakteristika pripada petoj klasi, vodi sa loSim ekoloskim statusom.

Sabac, 6.11.2020

OB213C 0V0473/20 Strucno nusljenje lekara specyaliste
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac

N

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

&
ATC
01-192

AKPEAWTOBAHA
JIABOPATOPUJA
3A UCNUTUBAIBE
SRPS 1SO/IEC 17025:2006

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Broj: OV0474/20 ID 794 od 28.10.2020

Zahtev broj: 5 od 28.10.2020

1.Vlasnik uzorka:
2.Narucilac ispitivanja:

3.Broj/datum zahteva:

4.Vrsta uzorka:
5.Redni broj uzorka:
6.Datum/vreme i mesto
uzorkovanja:

7.0stali podaci o uzorku:

8.Uzorkovao:
9.Vrsta ispitivanja:

10.Stanje uzorka na prijemu:
11.Uzorak primio/datum/vreme
prijema uzorka:

12.Ispitivanja zavrSena:

Napomena:

Dostaviti:

1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju [

2. Arhivi

Gradska uprava grada Valjeva

Gradska uprava grada Valjeva

5 od 28.10.2020

POVRSINSKA VODA
OV0474/20
28.10.2020-09:00-10:00h

Valjevo, reka Gradac

Razlog ispitivanja: Zahtev
Transport uzoraka: Ruéni frizider

Dubina uzimanja uzorka (m): Nivo vode (m):

Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne /

Temperatura vazduha °C: 10  Temperatura vode °C:

Rastvoreni kiseonik mg/l: /
Vrsta uzimanija uzorka:  Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Obla&no i suvo
Valjevo, reka Gradac

Z7.J.Z -Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidié
Mikrobioloska analiza i Fizi€¢ko hemijska analiza

Prihvatljiv

SneZana Panié visi hemijski tehniéar
28.10.2020 u 14:36 Casova
6.11.2020

14,1

Nadelnik Centra za higijenu i
h u ekologij

specijalista higijene

~N
Dr sc. med, Igor Dfagi¢evié

IZJAVA:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z. -Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povr8inske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS ISO 5667-1:2008; SRPS ISO
5667-3:2017; SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS ISO 5667-6:2017

OB 210D
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Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac 01.192
AKPEQUTOBAHA

&
Zavod za javno zdravlje
ﬁ 3 j j %

\\L%_l/ tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 SKATSO/EG 702 200
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum: 2.11.2020
Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija

Izvestaj o ispitivanju broj: OV0474/20

Rezultati ispitivanja
MikrobioloSka ispitivanja povrsinskih, podzemnih i otpadnih voda

Referentni metod Grani¢na Rezultat
Parametar Metod ispitivanja ¢ ?reflt.m mero€ vrednost(cfu)/Jed  nadeno: broj
Ispitivanja inica mere(ml) nije nadeno: (9)
Odredivanje broja
i E.coli i ukupnih 1553
Ukupne koliformne koliformnih bakterija ISO 9308-2 2012 | 100000/100
Colilert-18 Quanti-Tray
. Odredivanje broja
Fekalne koliformne | E.coliiukupnih  |1S0 9308-22012| 10000/100 1
bakterije koliformnih bakterija
Colilert-18 Quanti-Tray
Odredivanje broja
crevnih enterokoka 16
Fekalne Enterokoke Enterolert-E Quanti- VM66 4000/100
Tray
) o Odredivanje broja
Odnos oligotrofnih i s
> .. kulturabilnih SRPS EN ISO 2
heterotrofnih bakterija mikroorganizama (¥) 69229010
) ) Odredivanje broja
BrO_] aerobnih kulturabilnih SRPS EN ISO 100
heterotrofa 100000/1
mikroorganizama (*) 6222:2010
Napomena: (*)-oznatene metode se nalaze van obima akreditacije
o
3 ;»; \x-‘(al e *
‘0(“\’\\\‘ o } J@'\‘\ né\\‘"wg
iib\&\\ \\\‘}@ Y GQ y\V\NC)' ’
3a }-\‘:\%& . " \-fjf\u\ \b('\\\?
KONTROLISAO I ODOBRI'b;;SEE ODELJENJA

b
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o Q;b ‘55"::‘?
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SneZana Teodorovi¢ spec.mikrobiolog.hrane ‘(2\‘5}
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Biljana dr ZuZa spec. mikrobiologije
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Zavod za javno zdravlje &

. Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac or3ez
\ZL/ e
) tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 LA

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Datum: 6.11.2020

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
IzveStaj o ispitivanju broj: OV0474/20

Rezultati ispitivania

Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih i otpadnih voda

Parametar Jedinica Metoda ispitivanja Rezultati GV
mere analiza Klasa vode
1 11 1 v \4
Boja / Organolepticka ocena Bez
Miris / Organoleptitka ocena Bez
Vidljive plivajuée otpadne / Organoleptitka ocena Bez
materije
pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 7.5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-85 | <6,51i>8,5
Elektroprovodljivost pS/cm na Standardne metode 429 <1000 1000 1500 3000 >3000
20°C Metoda P-IV-11
Rastvoreni kiseonik (02) mg02/1 HANNA 9147 7.4 8,5 7 5 4 <4
Hemijska potronja kiseonika | mgO2/] Merck HPK test 1.09773 4.0 10 15 30 125 >125
(HPK)
Petodnevna biolotka mg02/1 Merck BOD test 1.00687 2.6 L5 5 7 25 >25
potronja kiseonika (BPKS5)
Mutnoca NTU Standardne metode 3.70

Metoda P-IV-4/B

Zasiéenost 02 u % % Radunski 88.5 70-90 50-70 30-50 10-30 <10
Amonijum jon (NH4) mgN/l Merck amonium test 0.01 0,05 0.1 0.6 L5 >1.5
1.14752
Nitrat (NO3) kao N mgN/1 Merck nitrat test 1.14773 1.2 L5 3 6 1s >15
Nitrit (NO2) kao N mgN/| Merck nitrit test 1.14776 0.01 0,01 0,03 0,12 03 >0,3
Hloridi mg/1 Standardne metode 70 50 100 150 250 >250
Metoda P-V-19/B

Gvozde (Fe) pg/l Merck gvoZde test 1.00796 50 200 500 1000 2000 >2000

Uredba o granidnim vrednostima zagadajuéih materija u povr3inskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

PSS ”m@;ﬁm R N VW% « “i:;j V%W;:ixe\ RB TN Greg el e ey sket e
[Skracena oznaka/Oznakaimetode ] Reférenca/Naziy sopstvenemetode ispitivanja,

HANNA 9147

Merck amonium test 1.14752
Merck BOD test 1.00687
Merck gvoZde test 1 00796
Merck HPK test 1.09773

Ubputstvo proizvodata HANNA 9147

Origimalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Onginalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007.
Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06
Origmalno uputstvo proizvodaga(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007
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| Zavod za javno zdravlje ’&

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac oz
AKPEAIUTOBAHA
NABOPATOPWUJA

tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 seosTso/tEC worsizoss |

Merck nitrat test 1.14773 Ongmalno uputstvo proxzvodaéa(Merck Spectroquant Nitrate test), mart 2007.
Merck nitrit test 1.14776 Ongmalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.

/W\ Sef enja
Wl V2%

Biljana Kalinic):‘{spec. sanita\‘n?hemije

Ispltlvan%r,sm (/g y/
—~

Dusica @fgalld%c, dipl.ing. spec hemijs/kih
: nauka
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ﬁ j Zavod za javno zdravlje

‘  — Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

Z: / :
\I.%J tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju

o

Stru¢no misljenje o usaglasenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0V0474/20

USAGLASEN je sa Pravilnicima datim u izveStaju o ispitivanju

Kvalitet vode pripada drugoj Klasi, $to odgovara dobrom ekoloikom statusu.

v R\
Sabac, 6.11.2020 Lekar ecijalistg%gm}%eijene

o g
M

SR
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

AKPEAUTOBAHA
SAMCIATHBAIGE
tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 |SRPS ISO/IEC 17025:2006
" IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0475/20 ID 795 od 28.10.2020
Zahtev broj: 6 od 28.10.2020
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva FpancKa » .. .= Toana Ben h:;
L3R

2.Narug¢ilac ispitivanja:

3.Broj/datum zahteva:

4.Vrsta uzorka:
5.Redni broj uzorka:
6.Datum/vreme i mesto
uzorkovanja:

7.0stali podaci o uzorku:

8.Uzorkovao:
9.Vrsta ispitivanja:

10.Stanje uzorka na prijemu:
11.Uzorak primio/datum/vreme
prijema uzorka:

12.Ispitivanja zavrSena:

Napomena:

Dostaviti:

D o U

Gradska uprava grada Valjeva

T RSN

[z 7 NOV_ 20200 |
6 od 28.10.2020 f ‘ :
POVRSINSKA VODA

0ov0475/20

28.10.2020-09:00-10:00h

Petnica, Petnicko jezero

Razlog ispitivanja: Zahtev

Transport uzoraka: Ruéni frizider

Dubina uzimanja uzorka (m): Nivo vode (m):
Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne /
Temperatura vazduha °C: 11  Temperatura vode °C:
Rastvoreni kiseonik mg/l: /

Vrsta uzimanja uzorka:  Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Obla&no i suvo
Petnica, Petnicko jezero

15,1

7.].7.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidi¢
Mikrobioloska analiza i Fizi¢ko hemijska analiza

Prihvatljiv

SneZana Panié¢ visi hemijski tehniCar
28.10.2020 u 14:36 casova
6.11.2020

hyithanu ekologiju

7 J0i. 26

Nacelnik Centra za higijenu i

1. Vlasniku-narugiocu-uvozniku-odeljenju [ Dr sc. méa igor\‘};ragiéevié
2. Arhivi specijalista higijene
1IZJAVA:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z.-Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povr$inske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS ISO 5667-1:2008; SRPS ISO

5667-3:2017; SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS ISO 5667-6:2017

OB 210D

0OV0475/20
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P ; ' 7 - o
Zavod za javno zdravlje
/BX javao adravl 7

{ H Jovana Cvijic¢a br.1; 15 000 Sabac 01.102
\ & N
, tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 05 ISOEC 1702312008
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum: 2.11.2020 -

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0475/20

Rezultati ispitivanja
MikrobioloSka ispitivanja povrSinskih, podzemnih i otpadnih voda

Referentni metod Grani¢na Rezultat
Parametar Metod ispitivanja ¢ ?refl.m metod vrednost(cfu)/Jed|  nadeno: broj
Ispitivanja inica mere(ml) nije nadeno: (9)
Odredivanje broja
2420

E.coli i ukupnih
koliformnih bakterija
Colilert-18 Quanti-Tray

Ukupne koliformne ISO 9308-22012 | 100000/100

. Odredivanje broja

Fekalne koliformne | E.coliiukupnih |10 9308-22012| 10000/100 !

bakterije koliformnih bakterija
: Colilert-18 Quanti-Tray

Odredivanje broja

crevnih enterokoka 5

Fekalne Enterokoke | i lert.E Quanti- VM66 4000/100
Tray

. . Odredivanje broja

Odnos oligotrofnih i Kult Inih 3

heterotrofnih bakterija ulturabilni SRPS EN ISO

mikroorganizama (*) 6222:2010

. . Odredivanje broja
Broj aerobnih kulturabilnih SRPS EN ISO 100000/1 300

heterotrofa mikroorganizama (*) 6222:2010

Napomena: (*)-oznadene metode se nalaze van obima akreditacije

i i
'“\A‘U\' . ) %NN Q\\D"[\
, At ¥
200 ; o
\'\N a L ol v
L N C‘J C }F\\

Q\ \Q\\ :{X‘i q )\ r\\\(h »6""‘&#"
PREGLED IZVRSI 5 W

<\\

‘u
5»\“/&

SneZana Teodorovié¢ spec.m1krob1olo g.hrane

OB 212H
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Zavod za javno zdravlje &

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac R
{ AKPERUTOBAHA
NABOPATOPUIA
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 e (L L

Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum: 6.11.2020

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0475/20

Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih i otpadnih voda

Parametar Jedinica Metoda ispitivanja Rezultati GV
mere analiza Klasa vode
1 U 111 v \4
Boja / Organoleptitka ocena | Slabo primetna
Miris / Organoleptitka ocena Bez
Vidljive plivajuée otpadne / Organoleptitka ocena Bez
materije
pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 7.5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,585 | <6,51>85
Elektroprovodljivost uS/cm na Standardne metode 422 <1000 1000 1500 3000 >3000
20°C Metoda P-IV-11
Rastvoreni kiseonik (02) mg02/1 HANNA 9147 6.0 8,5 7 5 4 <4
Hemijska potro3nja kiseonika | mgO2/1 Merck HPK test 1.09773 6.9 10 15 30 125 >125
(HPK)
Petodnevna bioloska mg02/1 Merck BOD test 1.00687 3.8 15 5 7 25 >25
potro3nja kiseonika (BPKS5)
Mutnoca NTU Standardne metode 438
Metoda P-IV-4/B
Zasiéenost 02 u % % Ratunski 71.6 70-90 50-70 30-50 10-30 <10
Amonijum jon (NH4) mgN/1 Merck amonium test 0.13 0,05 0,1 0,6 1,5 >1.5
1.14752
Nitrat (NO3) kao N mgN/1 Merck nitrat test 1.14773 0.2 15 3 6 15 >15
Nitrit (NO2) kao N mgN/1 Merck nitrit test 1.14776 0.01 0,01 0,03 0,12 03 >0,3
Hloridi mg/1 Standardne metode 24.6 50 100 150 250 >250

Metoda P-V-19/B

Gvozde (Fe) pg/l Merck gvoZde test 1.00796 80 200 500 1000 2000 >2000

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadajuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik
RS", br.50/12) 1 Uredba o granitni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrginske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

i

T T T T O e T IS I L TR
Skracena oznaka/Oznaka:metode ; Referenca/Naziv sopstvene metode ispitivan a‘?&f‘ -
; % AT SRS N i s o, ik & Tl LY mx*(g’ ERTIRSA Y A T PSS T A WRNENN

o = B
HANNA 9147 Uputstvo proizvodada HANNA 9147
Merck amonium test 1.14752 Onginalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Merck BOD test 1.00687 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007.
Merck gvoZde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06.
Merck HPK test 1 09773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
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Zavod za javno zdravlje &

Y & ATC
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac 01192
4 AKPEAVTOBAHA
NAGOPATOPUJA
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 SR IS/ TE 17058 200
D SISy T R s Ty T T e R TR RSy R R R S R Ca g EIN 24
{Sﬂkracgpaﬂ@z)gaka(()z"hakakJmﬁeﬁtgde ? &efeggnca/Nazni]*ngstvenemetéﬂgqspntwama@@“‘" o e VR

Merck nitrat test 1.14773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007.

Merck nitrit test 1.14776 Oniginalno uputstvo protzvodada(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007
Ispitivanja izvrsio S v deljénja
(b k- : ‘

Svetlana Indic, dipl.l/em. spec toksikoloske B’ﬁjana Kelinié spec. sanitarne hemije
hemije

OB 248C

0Vv0475/20 Strana 4 od 4



b4

Zavod za javno zdravlje
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac

3 &

B
LIJ tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje o usaglaSenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
oVv0475/20

USAGLASEN je sa Pravilnicima datim u izveStaju o ispitivanju

Kvalitet vode pripada drugoj Klasi, §to odgovara dobrom ekoloskom statusu.

Sabac, 6.11.2020 Lekar spacijalista higijepgvic

OB 21 3' C 0OV0475/20 * Strucno misijenje lekara specijaliste



