¢

ATC
0l-1492
NAGOPATOPHIA

Zavod za javno zdravlje
Jovana Cvijic¢a br.1; 15 000 Sabac

r
8 HCNHTHEAILE %J /f
[SO/EC 17025

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Zahtev broj: 1

1.Vlasnik uzorka:
2.Narudilac ispitivanja:

3.Broj/datum zahteva:

4.Vrsta uzorka:
5.Redni broj uzorka:
6.Datum/vreme i mesto
uzorkovanja:

7.0stali podaci o uzorku:

8.Uzorkovao:
9.Vrsta ispitivanja:

10.Stanje uzorka na prijemu:
11.Uzorak primio/datum/vreme
prijema uzorka:

12.Ispitivanja zavrSena:

Napomena:

Dostaviti:

1. Vlasniku-narué¢iocu-uvozniku-odeljenju

2. Arhivi

[ IZJAVA:

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Broj: OV0430/22 ID 1665 od 15.8.2022.

od 15.8.2022.

Gradska uprava grada Valjeva

[ e s s e

Gradska uprava grada Valjeva

e —

Mpaacka yp uf:’d deu(

_______ ~TMuc: AP A-

! od 15.8.2022. ”pmM,l,p,.,, ﬁ __________________________ é
POVRSINSKA VODA oo AUG-
0V0430/22

15.08.2022.u 08:30h
Valjevo, reka Obnica

Razlog ispitivanja: Ugovor

Transport uzoraka: Rucni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): 0,5

Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne

Nivo vode (m):

Temperatura vazduha °C: 23 Temperatura vode °C: 19
Rastvoreni kiseonik mg/l:
Vrsta uzimanja uzorka: ~ Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Suvo i sunéano

Valjevo, reka Obnica

7.J.Z.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidié
Fizi¢ko-hemijska i mikrobiolo$ka analiza

Prihvatljiv
Dipl.ing. Slobodanka Radojevi¢, specijalista zastite Zivotne sredine
13:09 casova

15.8.2022. u
26.8.2022.

1 ZJZ Sabac se odrice odgovornosti za validnost rezultata za &ife iskazivanje su kori¥éeni podaci dobijeni od korisnika

2 Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

3. Izvedtaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z.-. -Subac

Uzorkovanije, transport uzoraka i analize povriinske vode na terenu se rade prema 7ah!cvnm QRPS [SO 5667 1:2008; SRPS ISO

5667-3:2017: SRPS 1SO 5667-4:1997; SRPS 1SO 5667-6:2017

OB 210D
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Zavod za javno zdravlje
2R j ) ¢

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac o110
L&,/ St
LIJ tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 50/ILC 17025
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum: 20.8.2022.

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0430/22

Rezultati ispitivanja
Mikrobioloska ispitivanja povrsinskih, podzemnih i otpadnih voda

SE— —— : ‘ _ Graniéna |  Rezultat
Parametar . Metod ispitivanja iReﬂ?le!?m n?etod VrEdnost(cfu)/Je(li I pug bec)
- Ispitivanja inica mere(ml) | nije nadeno: (O)
. Odredivanje broja o
: _ 1210000

: . E.coliiukupnih
Ukupne koliformne | koliformnih bakterija [SO 9308-2 2012 100000/100

,Co!ilert-lS Quanti-Tray |

j . Odredivanje broja
 Fekalne koliformne ' E.coli i ukupnih 190 9308-22012  10000/100 Troedl
bakterije - koliformnih bakterija |
~ Colilert-18 Quanti-Tray B
Odredivanje broja \
3 crevnih enterokoka 4160
Fekalne Enterokoke Enterolert-E Quanti- | VM66 4000/100
Tray |
S - I | — =
: o Odredivanje broja |
Odnos oligotrofnih i - | |
‘ : i - SRPS EN ISO 0,9
‘heterotrofnih bakterija mikroorganizama (*) | §222:9010
L " Odredivanje broja | I -
Broj aerobnih ‘ - SRPS EN ISO 100000/1 240000
heterotrofa - mikroorganizama (*) 6222:2010

' Napomena: (*)-oznatene metode se nalaze van obima akreditacije

'._:)/
i e
s y o .

/%21 KONTROLISAO I ODOBR

: e I - e S e e S
Snezana Teodorovic¢ spec.mlkroblolo(g’c@mg % i / Biljana dr Zuza spec: t
% g, /

p

OB2I2H
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ﬁ% Zavod za javno zdravlje e

; Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac o
\ ‘3 / NAGDPATOPHIA
L tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 P opic 11025
Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum: 25.8.2022.

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0430/22

Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih voda

Parametar Jedinica | Metoda ispitivanja | Rezultati ™
mere | analiza Klasa vode
| W [ w [ w v
Boja / | Organolepticka ocena Bez 1 ‘ | ‘ ‘ 1
Miris ‘ / I Organoleptitka ocena Bez 1 j ,
Vidljive plivajuce otpadne | / | Organoleptitka ocena Bez 1 |
materije | * 1 I
|
pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 6.6 6585 | 6585 | 6585 | 6585 | <65ili>8s
| |
Elektroprovodljivost | pSiemma | Standardne metode Cs13 . <loo0 o0 | 1500 | 3000 | »3000 |
i 20°C Metoda P-1V-11 ‘
Rastvoreni kiseonik (02) | mgO2/l  HANNA 9147 57 | % s 4 “
Hemijska potro$nja kiseonika | mgO02/l | Merck HPK test 1.09773 8.0 1 10 | 15 30 125 >125
(HPK) | ! | |
B P bl i B O SR (R
Petodnevna bioloska . mgO2l Merck BOD test 1.00687 | 3.9 i 15 5 7 25 >25
potro$nja kiseonika (BPK3) | 1 .
; S| S T N — R S N W S
Mutnoéa NTU i Standardne metode ’ 6.30 :
; Metoda P-IV-4/B [ |
| 1 i
Zasicenost 02 u % % i Racunski 5 68 70-90 50-70 30-50 10-30 <10
| i |
Amonijumjon (NH4) | mgNA | Merckamoniumtest | 014 | 005 ol | 06 | 15 | >3
1.14752 | ‘
RS | - S E W= SIES W—— T L I (S—
Nitrat (NO3) kao N mgN/l | Merck nitrat test 1.14773 | 1.6 1,5 ; 3 6 15 >15
. | ;

N I SNSRI MU, T — N
Nitrit (NO2) kao N ~ mgN/l | Merck nitrit test 1.14776 | 0.03 |oooor | 003 | 012 | 03 0.3
© Hloridi | mgd | Standardnemetode | 28 so | w0 | a0 |20 | s

| Metoda P-V-19/B | 1 i
© Gvozde (Fe) g/l |Merck gvozde test 1.00796| 170 | 200 50 | loo | 2000 | >2000
[

Uredba o grani¢énim vrednostima zagadajuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodamai sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI, glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

Skraéena oznaka/Oznaka metode Referenca/Naziv sopstvéﬁe metode ispitivahjjaf _

HANNA 9147 Uputstvo proizvodata HANNA 9147

Merck amonium test 1.14752 Originalno uputstvo proizvodaa(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Merck BOD test 1.00687 Originalno uputstvo proizvodaa(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007.
Merck gvozde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodaca(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06.
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ﬁm Zavod za javno zdravlje

e N ! Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

W
\LIJ tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje o usaglasenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0Vv0430/22

NIJE USAGLASEN sa Uredbama datim u izveStaju o ispitivanju

Prema Klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekoloSkog statusa za
povriinske vode, voda pripada petoj klasi, vodi sa lo§im ekolo§kim statusom zbog broja fekalnih
koliformnih i ukupnih koliformnih bakterija. Ovakav status vodotoka je verovatno posledica
niskog vodostaja.

Sabac, 26.8.2022.

0OB213C 0oVv0430/22 Strucno mislienje lekara specijaliste
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

ATC
al1-142

7
B
X

NALOPATOPMIA
34 MCNMTHBANLL
50M0C 17025

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Broj: OV0431/22 ID 1665 od 15.8.2022.

Zahtev broj: 2

1.Vlasnik uzorka:
2.Narudilac ispitivanja:

3.Broj/datum zahteva:

4.Vrsta uzorka:
S.Redni broj uzorka:
6.Datum/vreme i mesto
uzorkovanja:

7.0stali podaci o uzorku:

8.Uzorkovao:
9.Vrsta ispitivanja:

10.Stanje uzorka na prijemu:
11.Uzorak primio/datum/vreme
prijema uzorka:

12.Ispitivanja zavrSena:

Napomena:

Dostaviti:

1. Vlasniku-naru¢iocu-uvozniku-odeljenju

2. Arhivi

1ZJAVA;

od 15.8.2022.

Gradska uprava grada Valjeva

Gradska uprava grada Valjeva

2 od 15.8.2022.
POVRSINSKA VODA
0OVv0431/22

15.08.2022.u 09:00h
Valjevo, reka Jablanica

Razlog ispitivanja: Ugovor

Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): 0.5

Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne

Nivo vode (m):

Temperatura vazduha °C: 23 Temperatura vode °C: 17
Rastvoreni kiseonik mg/l:
Vrsta uzimanja uzorka:  Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Suvo i sun¢ano
Valjevo, reka Jablanica

Z.J.Z.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidi¢
Fizi¢ko-hemijska i mikrobiolo&ka analiza

Prihvatljiv
Dipl.ing. Slobodanka Radojevi¢, specijalista zastite Zivotne sredine
13:09 casova

15.8.2022. u
26.8.2022.

1.ZJZ Sabac se odrice odgovornosti za validnost rezultata za Cije iskazivanje su kori§ceni podaci dobijeni od korisnika

2. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
3. Izveltaj se ne sme umnofavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z.-Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povriinske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS 1SO 5667-1:2008; SRPS ISO

5667-3:2017: SRPS 1SO 5667-4:1997; SRPS 1SO 5667-6:2017

OB 210D
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ﬁi:ih Zavod za javno zdravlje &

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac e

a1-152
< NAGOPATOPHIA
30 HCTATHRAILE

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 5O/IEC 17025
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0431/22

Datum: 20.8.2022.

Rezultati ispitivanja
Mikrobioloska ispitivanja povrsinskih, podzemnih i otpadnih voda

Ref o8l Sidtod Grani¢na Rezultat
Parametar Metod ispitivanja . e':re'nt.n‘l - vrednost(cfu)/Jed nadeno: broj
Rpityanin inica mere(ml)  nije nadeno: (9)
Odredivanje broja - By

, E.coli i ukupnih ‘
Ukupne koliformne Koliformnih bakterija ISO 9308-2 2012 | 100000/100

Colilert-18 Quanti-Tray |

21500

Odredivanje broja
Fekalne koliformne E.coli i ukupnih

bakterije ' koliformnih bakterija
Colilert-18 Quanti-Tray |

80
ISO 9308-2 2012 |  10000/100 )

Odredivanje broja

crevnih enterokoka 1680
Enterolert-E Quanti- VM66 4000/100

Tray

Fekalne Enterokoke

: ... Odredivanje broja
Odnos oligotrofnih i bl ol

: kulturabilnih SRPS EN I1SO 1,5
heterotrofnih bakterija mikroorganizama (*) | §222.2010

Odredivaﬁje bfoja 00
mikroorganizama (*) 6222:2010

Broj aerobnih
heterotrofa

Napomena: (*)-ozna¢ene metode se nalaze van obima akreditacije

PREGLED IZVRSIO /" KONTROLISAO I ODOBRIO-SEF ODELJENJA
Snezana Teodorovi¢ spec.mikrob'iolog}l!lrahe ti\‘ : % | Biljana dr ZUMC mikfbbfologijc
OB 212H '
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ﬁ g % Zavod za javno zdravlje &
- Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac Flp B
\&/ NAGOPATOPHIA
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606  onEC 17625
Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum: 25.8.2022.

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
IzvesStaj o ispitivanju broj: OV0431/22

Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povriinskih voda

Parametar ! Jedinica Metoda ispitivanja Rezultati GV
| mere analiza Klasa vode
_ | R e e
Boja / Organoleptitka ocena Bez
Miris / Organoleptitka ocena Bez
Vidljive plivajuce otpadne / Organoleptika ocena | Bez i
materije
pH vrednost / SRPS.HZLIII:1987 = 7.0 | 6585 6585 | 6585 | 6585 |<65ii>8
Elektroprovodljivost pS/em na Standardne metode | 505 <1000 | 1000 1500 3000 >3000
20C | Metoda P-IV-11 '
Rastvoreni kiseonik (02) | mgO2/l HANNA 9147 6.9 85 7 Rl e e N
|Hemijska potrodnja kiseonika |  mg02/1  Merck HPK test 1.09773 <4.0 10 15 - 30 125 =125
' (HPK) '
Petodnevna biologka mg02/1 Merck BOD test 1.00687 | 2.2 1.5 5 1 23 *25
potro3nja kiseonika (BPKS5)
Mutnoéa NTU Standardne metode 3.41
Metoda P-IV-4/B
Zasicenost O2 u % % Racunski | 82.3 70-90 070 | 3050 1030 | <lo
Amonijum jon (NH4) mgN/| Merck amonium test 0.11 0,05 0.1 0.6 1,5 =13
1.14752
Nitrat (NO3) kao N mgN/l  Merck nitrat test 1.14773 1.0 s 3 6 N
Nitrit (NO2) kao N mgN/l Merck nitrit test 1.14776 0.06 YT T T T 03 ~0.3
Hloridi mg/l Standardne metode 21 ‘ 50 100 ‘ 150 250 >250
Metoda P-V-19/B
Gvozde (Fe) pg/l |Merck gvozde test 1.00796 90 200 500 1000 2000 >2000

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadajucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("SI. glasnik RS", br.24/14)

Skracena oznaka/Oznaka metode Referenca/Naziv sopstvene metode ispitivanja

HANNA 9147 Uputstvo proizvodata HANNA 0147

Merck amonium test 1.14752 Originalno uputstvo proizvodaca(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Merck BOD test 1.00687 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007
Merck gvozde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06.
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6- h Zavod za javno zdravlje e

! Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac o
Sl pasorsrora
V] tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 s

Skracena oznakal()maka metode Referenca/Nazw sopstvene metode ispttlvama :

Merck HPK test 1.09773 Originalno uputstvo proizvodaca(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007
Merck nitrat test 1.14773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007,
Merck nitrit test 1.14776 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.

Is[mvz?a izvriio /\ e /,.'fodeljendi

Svetlana Indi¢, diplhem. spec toksikoloske Biljana Kalini¢ spec. sanitarne hemije
hemije

OB 248 C
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6 h Zavod za javno zdravlje

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

\L%J/ tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje o usaglaSenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:

0Vv0431/22

USAGLASEN je sa Pravilnicima datim u izveStaju o ispitivanju

Prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekolofkog statusa za
povriinske vode, voda pripada trecoj klasi, vodi sa umerenim ekolo$kim statusom.

o w

Sabac, 26.8.2022. Lek@;%e@g ta higijene

0OB213C 0Ov0431/22 Strucno misljenje lekara specijaliste



Zavod za javno zdravlje &

ATC

=
b

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac
\ ? / NAGOPATOPHIA
38 HCNHTHEAILE
) tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 ONEC 17025

I1ZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0432/22 ID 1665 od 15.8.2022.

Zahtev broj: 3 od 15.8.2022.
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva
2.Narudilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva
3.Broj/datum zahteva: 3 od 15.8.2022.
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA
5.Redni broj uzorka: 0V0432/22
6.Datum/vreme i mesto 15.08.2022.u 09:30h
uzorkovanja: Valjevo, reka Kolubara
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Ugovor
Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): 0,5 Nivo vode (m):
Metoda zagtite (konzervisanja) uzorka: Ne
Temperatura vazduha °C: 24  Temperatura vode °C: 18,8

Rastvoreni kiseonik mg/l:
Vrsta uzimanija uzorka:  Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Suvo i sun¢ano
Valjevo, reka Kolubara

8.Uzorkovao: 7.1.7.-Sabac-sanitarni tchni¢ar Zoran Ruvidi¢
9.Vrsta ispitivanja: Fizi¢ko-hemijska i mikrobioloska analiza

10.Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljiv
11.Uzorak primio/datum/vreme Dipl.ing. Slobodanka Radojevié, specijalista zastite Zivotne sredine

prijema uzorka: 15.8.2022. u 13:09 casova
12.1spitivanja zavrSena: 26.8.2022.
Napomena:

e

——

5 A\
T e - ; i
m . ;;Nacelmk Centrd za/higijenu i humanu ekologiju
A = 77 s r
Y4 Dr Snezana Panic, s

Dostaviti:

1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju ,m"'

vl

2. Arhivi @\‘ c i

. spec. ishrane, spec. higijene

-

1ZJAVA:
1L.ZJZ Sabac se odride odgovornosti za validnost rezultata za Cije iskazivanje su korisceni podaci dobijeni od korisnika

2. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
3. Izvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z.-Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povriinske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS 18O 5667-1:2008; SRPS ISO
5667-3:2017, SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS 1SO 5667-6:2017

OB 210D
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L) \ Zavod za javno zdravlje
/3% javao sdrav ¢

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac i
&/ e
tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 ISCALC 17025
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum: 20.8.2022.

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0432/22

Rezultati ispitivanja
Mikrobioloska ispitivanja povrsinskih, podzemnih i otpadnih voda

. Grani¢na Rezultat
Parametar Metod ispitivanja Rcﬁ.arcf?m njetod vrednost(cfu)/Jed nadeno: broj
SRR inica mere(ml) nije nadeno: (Q)

Odredivanje broja
E.coli 1 ukupnih | 48000
koliformnih bakterija | 15O 930822012 100000/100

Colilert-18 Quanti-Tray

Ukupne koliformne

Odredivanje broja

Fekalne koliformne E.coliiukupnih 150 9308-22012  10000/100 e
bakterije koliformnih bakterija '
Colilert-18 Quanti-Tray |
Odredivanje broja

crevnih enterokoka 2240

Fekalne Enterokoke VM66 [ 4000/100

Enterolert-E Quanti-
Tray

Odredivanje broja
kulturabilnih SRPS EN ISO 2y
- mikroorganizama (*) 6222:2010

Odnos oligotrofnih i
heterotrofnih bakterija

; ) QOdredivanje broja
Broj acrobnih kultizrabiiaih SRPS EN ISO 100000/1 6000

heterotrofa mikroorganizama (¥) | 6222:2010

Napomena: (*)-oznac¢ene metode se nalaze van obima akreditacije

e,
e

PREGLED IZVRSIO KQNTROLISAO 1 ODOBRIO-SEF ODELJENJA
Snezana Teodorovic¢ spcc.mikrobiolog.hrané\\ R Biljana dr Zuza spec. mikrobiologije
OB 212H
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Zavod za javno zdravlje

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac ot
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 BOMILC 17025
Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum: 25.8.2022.
Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0432/22
Rezultati ispitivania
Fizicko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrsinskih voda
Parametar Jedinica Metoda ispitivanja Rezultati GV
mere analiza Klasa vode
_ ‘ 1 Bl W ] %
Nitrit (NO2) kao N mgN/I Merck nitrit test 1.14776 | 0.04 0,01 0,03 0,12 0.3 >0.3
Hioridi mg/l Standardne metode 35 50 100 150 250 >250
Metoda P-V-19/B
Gvozde (Fe) ng/l |Merck gvozde test 1.00796 90 200 500 1000 2000 #2000
Boja / Organoleptitka ocena Bez
Miris / Organoleptitka ocena Bez
Vidljive plivajucée otpadne / Organolepticka ocena Bez
materije
pH vrednost : / SRPS.H.Z1.111:1987 6.7 | 6583 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 | <6,5ili>85
1 i
Elektroprovodljivost uS/cmna | Standardne metode 491 | <1000 1000 1500 3000 =3000
20°C Metoda P-1V-11 |
Rastvoreni kiseonik (02) mg02/1 HANNA 9147 6.8 _ 8,5 7 3 ‘ 4 <4
Hemijska potrodnja kisconika | mg02/1 | Merck HPK test 1.09773 25 10 bs | a0 k25 ¥
(HPK) ‘ ‘
Petodnevna biolo¥ka mg02/1 Merck BOD test 1.00687 6.9 1.5 5 ' 7 25 >25
potro3nja kisconika (BPK3)
Mutnoca NTU Standardne metode 3.85
Metoda P-1V-4/B
Zasicenost 02 u % % Ratunski 81.1 70-90 50-70 30-50 030 <10
Amonijum jon (NH4) mgN/I Merck amonium test 0.09 ; 0,05 0.1 0.6 1.5 >1.5
1.14752 ‘
Nitrat (NO3) kao N mgN/l | Merck nitrat test 1.14773 11 E ¢ R A T e >15

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadaju¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI. glasnik
RS". br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioriteinih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("SI. glasnik RS", br.24/14)

Skracéena oznaka/Oznaka metode Referenca/Naziv sopstvene metode ispitivanja
HANNA 9147 Uputstvo proizvodata HANNA 9147

Merck amonium test 1.14752 QOriginalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectrogquant Ammonium test), 08/03,
Merck BOD test 1.00687
Merck gvoZde test 1.00796

Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant BOL (Cst), januar 2007,
Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06,
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Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac oo
SR MR THBAILE
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 SOALE 17025

Skraéena oznaka/Oznaka me:' : 'de ReferencafNazw sopstven g meto

Merck HPK test 1.09773
Merck nitrat test 1.14773
Merck nitrit test 1.14776

Originalno uputstvo proizvodaca(Merck — Smctmquaﬂt (()D test), mart 2[)()7

Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007,
Originalno uputstvo proizvodaca(Merck — Spectroquant Nitrite test), apri] 2007,

tlvan a |7vr%10

(3(‘ Dusica Mllallowc

OB 248 C

/I

l mg spec hemijskih

nauka

0OV0432/22

Blljana Kalmlc spec. sanit
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u tel: 015-343-610; fax: 015-343-606
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

N

-

Stru¢no misljenje o usaglasenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0Vv0432/22

NIJE USAGLASEN sa Uredbama datim u izvestaju o ispitivanju

Prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekolofkog statusa za
povriinske vode, voda pripada Cetvrtoj klasi, vodi sa lo§im ekolo§kim statusom zbog broja

fekalnih koliformnih i ukupnih koliformnih bakterija. Ovakav status vodotoka je verovatno
posledica niskog vodostaja.

Sabac, 26.8.2022.

oB213C 0Ov0432/22 Strucno migljenje lekara specijaliste



Zavod za javno zdravlje e

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac e
NAECPATOPHIA
A UCNHTHDAKE

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 BOAEC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0433/22 ID 1665 od 15.8.2022.

Zahtev broj: 4 od 15.8.2022.
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva
2.Narugéilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva
3.Broj/datum zahteva: 4 od 15.8.2022.
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA
5.Redni broj uzorka: 0Vv0433/22
6.Datum/vreme i mesto 15.08.2022.u 10:00h
uzorkovanja: Valjevo, reka Ljubostinja
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Ugovor
Transport uzoraka: Ruéni friZider
Dubina uzimanja uzorka (m): = 0,5 Nivo vode (m):
Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne
Temperatura vazduha °C: 27  Temperatura vode °C: 20

Rastvoreni kiseonik mg/l:
Vrsta uzimanja uzorka:  Posebni

.okalni vremenski uslovi: Suvo i sunéano
Valjevo, reka Ljubostinja

8.Uzorkovao: 7.].7.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidi¢
9.Vrsta ispitivanja: Fiziéko hemijska analiza

10.Stanje uzorka na prijemu:  Prihvatljiv
11.Uzorak primio/datum/vreme Dipl.ing. Slobodanka Radojevi¢, specijalista zastite Zivotne sredine

prijema uzorka: 15.8.2022. u 13:09 casova
12.Ispitivanja zavrSena: 26.8.2022.
Napomena:

Dostaviti: u i humanu ekologiju

oy

1. Viasniku-narutiocu-uvozniku-odeljenju
2. Arhivi

. . -
_/Dr Snezana Pan

pAD,

, sub. spec. ishrane, spec. higijene

IZJAVA:

| 1.ZJZ Sabac se odride odgovornosti za validnost rezultata za &ije iskazivanje su kori$éeni p laci dobijeni od korisnika

2. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
3. Izvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z.-Sabac

Uzorkovanie, transport uzoraka i analize povrsinske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS 18O 5667-1:2008; SRPS ISO
5667-3:2017; SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS 1S0 5667-6:2017

OB 210D
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ﬁ%} Zavod za javno zdravlje %

\ Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac o
\ y / NIAGOPATOPUIA
{ ﬁ g 3A HCMMTHOAILE
tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 ISO/IEC 17025
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum: 20.8.2022.

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izveitaj o ispitivanju broj: OV0433/22
Rezultati ispitivanja
Mikrobiologka ispitivanja povriinskih, podzemnih i otpadnih voda

Ref tni il Granicna I Rezultat
Parametar Metod ispitivanja | . ?reflt.m meto€ vrednost(cfu)/Jed  nadeno: broj
G caien oy inica mere(ml) nije nadeno: (0)
Odredivanj ¢ broja R
1210000

E.coli i ukupnih
koliformnih bakterija
Colilert-18 Quanti-Tray

Ukupne koliformne ISO 9308-2 2012 106000/100

Odredivanje broja

Fekalne koliformne E.coliiukupnih  [S0 930822012  10000/100 g
bakterije koliformnih bakterija
Colilert-18 Quanti-Tray
Odredivanje broja
crevnih enterokoka | 96800
Fekalne Enterokoke = g . o4 p Quanti- VM66 | 4000/100
Tray '
! o n Odredivanje broja
Odnos oligotrofnih i o
kult Inih ‘ 0,8
heterotrofnih bakterija iy urab'l e * SRPS EN ISO
- mikroorganizama (*) 6222:2010
. : Odredivanje broja 1
Broj aerobnih Eultumbiinik SRPS EN ISO 100000/1 1800000
heterotrofa mikroorganizama (*) 6222:2010
Napomena: (*)-oznacene metode se nalaze van bbima akreditacije
PREGLED IZVRSIO - KQ NTROLISAO I ODOBRI -SEF ODE—LJENJA

1 @ B {

Snezana Teodorovi¢ spec.mikrobiolog.hrane™ Biljana dr ZuZa spec. mikrobiologije

OB 212H
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

1%

tel: 015-341-523; fax: 015-343-606

7

ATC

91-192

NABOPATOPHIA
30 MCNMTHBANE
SOMEC 17025

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izve§taj o ispitivanju broj: OV0433/22

Rezultati ispitivania
Fizitko-hemijska ispitivanja kvaliteta povriinskih voda

Parametar

Boja
Miris
Vidljive plivajuce otpadne
materije
pH vrednost
Elektroprovodljivost
Rastvoreni kiseonik (02)
Hemijska potrodnja kiseonika
(HPK)

Petodnevna biolodka
potro&nja kiseonika (BPKS)
Mutnoca
Zasi¢enost 02 u %
Amonijum jon (Nl I;fl-)
Nitrat (NO3) kao N
Nitrit (NO2) kao N

Hloridi

Gvozde (Fe)

Uredba o graniénim vrednostima zagadajucih materija u povrsinskim i
RS", br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetni

l Jedinica
mere

pS/em na
20°C
mgO2/1
mg02/1
mgO2/1
NTU
e
mgN/I
mgN/1
mgN/I

mg/l

p/l

dostizanje ("SI glasnik RS", br.24/14)

HANNA 9147

Merck amonium test 1.14752
Merck BOD test 1.00687
Merck gvozde test 1.00796

Metoda ispitivanja

Organolepticka ocena
Organolepti¢ka ocena
Organoleptitka ocena
SRPS.H.Z1.111:1987
Standardne metode
Metoda P-1V-11
HANNA 9147
Merck HPK test 1.09773 |
Merck BOD test 1.00687
Standardne metode
Metoda P-1V-4/B

Racunski

Merck amonium test |
1.14752 ‘

Merck nitrat test 1.14773 |

Merck nitrit test 1.14776 ;

Staﬁdardnc metode
Metoda P-V-19/B

Merck gvozde test 1.00796 |

Uputstvo proizvodata HANNA 9147

Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroguant Ammonium test), 08/05.
Qriginalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007,
Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06.

Rezultati

analiza
Primetna
Sl.primetan
Sl.primetne
6.4
873
3.8

128

21.18
453
3.79

1.7
0.05
61.25

580

Ov0433/22

6,5-8.5

<1000

85

70-90

0,01

50

6,5-8,5

1000

50-70

0,1

0,03

100

500

Datum:

Klasa vode

GV

11

6,5-8,5

1500

30

30-50

0.6

150

1000

25.8.2022.
v | v
|
6585 | <65ili>85
3000 >3000
P <4
125 >12§
25 >25
1030 <10
1,5 1.5
15 15
03 503
250 >250
2000 >2000

podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI. glasnik
h hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo
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6 % Zavod za javno zdravlje e

S Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac 58
i/ peans
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 SOAEC 17025

Skraéena oznaka!Oznaka metode ReferencalNaziv supstvene metode lspltwanja

Merck HPK test 1.09773
Merck nitrat test 1.14773
Merck nitrit test 1.14776

Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007.
Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.

Ispitivanja iz7vr§i0 e f odeljenja

U

jaDuﬁica Mijailovic,

OB 248 C

ipl.ing. spec hemijskih

nauka

.

0v0433/22

Biljana Kalini¢ spec. sanitarne hemije
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

)
b

/
o
A

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje o usaglasenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0OVv0433/22

NIJE USAGLASEN sa Uredbama datim u izveStaju o ispitivanju

Prema Kklasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekoloskog statusa za
povrsinske vode, voda pripada petoj klasi, vodi sa lo§im ekoloSkim statusom zbog broja fckalnih
koliformnih i ukupnih koliformnih bakterija. Ovakav status vodotoka je verovatno posledica
niskog vodostaja.

Sabae, 26.8.2022.

OB 213C QV0433/22 Strucno misljenje lekara specijaliste



Zavod za javno zdravlje &

ATC

&

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac ol1m
\ %‘ / NAECPATOPHIA
A MCNMTUBAILE
tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 BOAEC 17025
1ZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0434/22 ID 1665 od 15.8.2022.
Zahtev broj: 5 od 15.8.2022.
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva
2.Naruéilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva
3.Broj/datum zahteva: 5 od 15.8.2022.
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA
5.Redni broj uzorka: 0V0434/22
6.Datum/vreme i mesto 15.08.2022.u 10:30h
uzorkovanja: Valjevo, reka Gradac
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Ugovor
Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): 0,5 Nivo vode (m):
Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne
Temperatura vazduha °C: 26  Temperatura vode °C: 16,6

Rastvoreni kiseonik mg/I:
Vrsta uzimanija uzorka:  Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Suvo i sunc¢ano
Valjevo, reka Gradac

8.Uzorkovao: 7.1.7.-8abac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidi¢
9.Vrsta ispitivanja: Fizi¢ko-hemijska i mikrobioloska analiza

10.Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljiv
11.Uzorak primio/datum/vreme Dipl.ing. Slobodanka Radojevié, specijalista zadtite Zivotne sredine

prijema uzorka: 15.8.2022. u 13:09 casova
12.Ispitivanja zavriena: 26.8.2022.
Napomena:

% \Nacelnik Centra Z
5
m

Dostaviti: u i humanu ekologiju

|

1. Viasniku-narutiocu-uvozniku-odeljenju [ - 'y
O / Dr Snezana Pani¢;

2. Arhivi & s ; ub. spec. {shrane, spec. higijene
N WABRS
I1ZJAVA:

1.2JZ Sabac se odride odgovornosti za validnost rezultata za Gije iskazivanje su koriséeni podaci dobijeni od korisnika

| 2. Rezultadi ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
3. Izvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z.-Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povréinske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS ISO 5667-1:2008; SRPS 1SO
5667-3:2017; SRPS 1SO 5667-4:1997; SRPS ISO 5667-6:2017

OB 210D B
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4 \ Zavod za javno zdravlje
ﬁ ‘ 3 j j %

Jovana Cyviji¢a br.1; 15 000 Sabac 1192

\\\\\ 4 "/// NAGOPATOPUIA
3A HCNATHRRILE
Lﬁl tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 SOAEC 17025

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum: 20.8.2022.
Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0434/22
Rezultati ispitivanja
Mikrobiolo$ka ispitivanja povrSinskih, podzemnih i otpadnih voda

Ref : d Grani¢na | Rezultat
Parametar Metod ispitivanja . '?reflt'f“' “T'eto vrednost(cfu)/Jed  nadeno: broj
APIEaRn inica mere(ml) nije nadeno: (Q)
Odredivanje broja | |
8500

\ ‘ E.coli i ukupnih
- Ukupne koliformne 4 . 1iformnih bakterija |
Colilert-18 Quanti-Tray

IS0 9308-2 2012 100000/100

' ~ Odredivanje broja
Fekalne koliformne  E.coli i ukupnih 150930822012 10000/100 i
bakterije koliformnih bakterija
Colilert-18 Quanti-Tray
Odredivanje broja
crevnih enterokoka 93
Fekalne Enterokoke Enterolert-E Quanti- VM66 4000/100
Tray
Odredivanje broja
Odnos oligotrofnih i gltﬁrﬁﬁ ni;oja SRPS EN ISO | 1
heterotrofnih bakterija mikroorganizama (*) 62222010
; ; Odredivanje broja | 5 | |
Bl‘O_] acrobn\lh kulturabllmh | SRPS EN ISO 100000/1 100
heterotrofa mikroorganizama (*) 6222:2010
_ .Népomena: (*)-oznacene metode se nalaze van obima akreditacije '
PREGLED IZVRSIO | T : KONTROLISAO 1 Q,l)bBRIO-SEF ODELJ

I

Snezana Teodorovi¢ spec.mikrdﬁiblog.hrane 'Biljana dr Zuza spec. mikrobiologije

OB 212H

0OV0434/22

ENJA
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ﬁ‘ h Zavod za javno zdravlje e
X Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac R
\ g / NABOPATOPHIA
3A HCNHTHBAILED
w tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 e s
Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum: 25.8.2022.

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izve§taj o ispitivanju broj: OV0434/22

Rezultati ispitivania
Fizitko-hemijska ispitivanja kvaliteta povriinskih voda

Parametar l Jedinica = Metoda ispitivanja Rezultati GV
mere analiza Klasa vode
_ | . S g WL W
Boja / Organolepticka ocena Bez
Miris / Organoleptitka ocena Bez
Vidljive plivajuée otpadne / Organolepti¢ka ocena Bez
malerije
pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 6.9 6,5-8.5 6,5-8,5 65-85 | 6585  <65ili>85
Elektroprovodljivost uS/cm na Standardne metode 524 | <1000 1000 | 1500 | 3000 >3000
20°C Metoda P-1V-11
Rastvoreni kiseonik (02) mg02/] HANNA 9147 ‘ -7, -8.5 T 7 5 4 <
Hemijska potrodnja kiseonika mg02/] Merck HPK test 1.09773 <4.0 - 10 ‘ 15 30 125 | =125
(HPK)
Petodnevna biolo3ka mg02/1 Merck BOD test 1.00687 it 235 ? 1,5 5 ' 25 >25
potrodnja kiseonika (BPKS)
Mutno¢a NTU Standardne metode <1.0
Metoda P-1V-4/B
ZasibenostO2u% | % ~ Racunski 101.4 000 | 500 | 3050 | 10-30 <10
Amonijum jon (NH4) mgN/I Merck amonium test 0.05 0,08 0,1 T 1,5 =1,
1.14752 ‘
Nitrat (NO3) kao N mgN/l | Merck nitrat test 1.14773 1,5 ! 15 3 6 13 215
Nitrit (NO2)kaoN | mgN/l Merck nitrit test 1.14776 0.01 001 | 003 0,12 03 >03
Hloridi mg/l : Standardne metode 245 ‘ 50 100 g 250 >250
Metoda P-V-19/B i
Gvozde (Fe) g/l Merck gvozde test 1.00796 50 200: al s 1000 2000 >2000

kim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadaju¢ih materija u povrsins
agaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo

RS". br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje z
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

Skraéena ozﬁa-kéid?gakﬁ metode ;Réfeféncqua_zév _asobstif'éﬁe metode ispitivanja

HANNA 9147 Uputstvo proizvodata HANNA 9147
Merck amonium test 1.14752 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Merck BOD test 1.00687 Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007,

Merck gvozde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant Iron test), 01706,

OV0434/22 Strana 3 od 4



ﬁ .h Zavod za javno zdravlje %

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac .
./ pgsmcrs
w tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 ISOIEC 17025

Skraéena oznaka/Oznaka metode Re

Merck HPK test 1.09773 Originalno uputqtvo prouvodaéa(Mcrck SpLutmquanl (,OD tcst) mart 2007.

Merck nitrat test 1.14773 Originalno uputstvo proizvedaca(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007.
Merck nitrit test 1.14776 Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant Nitrite test), aprﬂ 2007.

lsm /'mja iZvy § io / : odeljéhja
# Dugica Mijailovi¢, dipl.ing. spec hemijskih B'iljana Kalinié spec. sanitarne hemije

nauka
OB 248 C
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Zavod za javno zdravlje
i Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

2
2

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

—
(=
N

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje o usagla$enosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:

0V0434/22

USAGLASEN je sa Uredbama datim u izveStaju o ispitivanju

ju parametri ekoloskog statusa za

Prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisu
vodi sa odli¢nim ekoloSkim statusom.

povrsinske vode, voda pripada prvoj odnosno drugoj klasi,

Sabac, 26.8.2022.

OB 213C OV0434/22 Strucno misljenje lekara specijaliste



Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

/
o
i

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

¢

ATC
01-192

NALDPATOPMIA

38 MONUHTARAILD

I5041EC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Broj: OV0435/22 ID 1666 od 15.8.2022.
Zahtev broj: 6 od 15.8.2022.

1.Vlasnik uzorka:

Gradska uprava grada Valjeva, Karadordeva br.

2.Narucilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva
3.Broj/datum zahteva: 6 od 15.8.2022.
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA
S.Redni broj uzorka: 0OV0435/22

6.Datum/vreme i mesto 15.08.2022.u 11:00h
uzorkovanja: Petnica, jezero petni¢ko
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Ugovor

Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): 0,5

Metoda zaStite (konzervisanja) uzorka: Ne
Temperatura vazduha °C: 28  Temperatura vode °C:

Rastvoreni kiseonik mg/I:
Vrsta uzimanja uzorka:  Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Suvo i suné¢ano

Petnica, jezero petni¢ko

Nivo vode (m):

24,7

8.Uzorkovao: 7.1.7.-Sabac-sanitarni tehnidar Zoran Ruvidié

9.Vrsta ispitivanja: Fizicko-hemijska i mikrobiolodka analiza

10.Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljiv

11.Uzorak primio/datum/vreme Dipl.ing. Slobodanka Radojevi¢, specijalista zastite Zivotne sredine
prijema uzorka: 15.8.2022. u 13:14 ¢asova

12.Ispitivanja zavriena: 26.8.2022.

Napomena:

Dostaviti:

1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju
2. Arhivi

I1ZJAVA;

1.ZJZ Sabac se odride odgovornosti za validnost rezultata za &je iskazivanje su koriséeni podaci dobijeni od kovisnika

2. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak,
3. Izveftaj se ne sme umnoiavati, izuzav_u celini, bez .mg!aansri Z.J.Z_.-Sach

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povriinske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS 1SO 5667-1:2008; SRPS 1SO

5667-3:2017; SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS 1SO 5667-6:2017
OB 210D
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CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum: 20.8.2022.
Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0435/22

Rezultati ispitivanja
Mikrobioloska ispitivanja povrSinskih, podzemnih i otpadnih voda

Ref, el e Granic¢na | Rezultat
Parametar Metod ispitivanja e e.ere,;'m MELOC vrednost(cfu)/Jed nadeno: broj
i ~inica mere(ml) | nije nadeno: (9)

Odredivanje broja

E.coli 1 ukupnih 89500

' Colilert-18 Quanti-Tray |

Ukupne koliformne

: . Odredivanje broja
Fekalne koliformne E.coliiukupnih 150 9308-22012  10000/100 !
bakterije koliformnih bakterija
 Colilert-18 Quanti-Tray |
Odredivanje broja
A crevnih enterokoka ‘ 86
Fekalne Enterokoke Enterolert-E Quanti- VM66 - 4000/100
Tray .
, I Odredivanje broja | ' | | |
Odnos oligotrofnih i e e
kulturabilnih 1,07
‘heterotrofnih bakterija Ao SRFS EN 130

mikroorganizama (*) 6222:2010

Odredivanje broja

Broj aerobnih bilasatiilak SRPS EN ISO 100000/1 140000

heterotrofa mikroorganizama (*) 6222:2010

Napomena: (*)-oznaCene metode se nalaze van obima akreditacije

PREGLED IZVRSIO

N

Snezana Teodorovi¢ spec.mikrobiolog.hranel <
\\ L

OB 212H
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Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum: 25.8.2022.

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izveltaj o ispitivanju broj: OV0435/22

Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povriinskih voda

Parametar Jedinica Metoda ispitivanja Rezultati GV
mere analiza Klasa vode
' . b $otwmy W ] W
Boja / Organoleptitka ocena Bez
Miris ‘ ! Organoleptitka ocena Bez
Vidljive plivajuce otpadne / Organolepti¢ka ocena Bez
materije
pH vrednost / SRPS.ILZLI11:1987 68 6.5-8,5 63835 | 6585 | 6585 | <b5iiohs
Elektroprovodljivost pS/em na. | Standardne metode - 574 <1000 1000 1500 3000 >3000
20°C Metoda P-1V-11
Rastvoreni kisconik (02) mg02/1 HANNA 9147 3 4.4 8.5 7 5 1 <4
Hemijska potrosnja kisconika ~ mg02/1 | Merck HPK test 1.09773 2 | 10 TN 30 125 >125
(HPK) :
~ Petodnevna bioloska mgO2/1 | Merck BOD fest 1.00687 6.7 15 - 7 25 >25
potro3nja kisconika (BPK5) ‘
Mutnoca NTU | Standardne metode 257
Metoda P-1V-4/B
Zasi¢enost 02 u % T % ‘ Ratunski 2 52,5 70-90 070 | 3050 | 1030 <10
Amonijum jon (NH4) mgN/I Merck amonium test 0.03 0,05 0.1 0.6 LR R
1.14752
Nitrat (NO3) kao N mgN/l  Merck nitrat test 1.14773 RS T 3 T T #15
Nitrit (NO2) kao N mgN/l | Merck nitrit test 1.14776 = 0.02 001 0,03 0,12 03 ~03
Hloridi mg/1 Standardne metode 24,5 ' 50 [ T 250 =250

Metoda P-V-19/B
Gvozde (Fe) 3 | ué/l Merck gvozde test 1.00796 70 200 500 1000 2logy. | =a00n

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadaju¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI, glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povréinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("SI. glasnik RS", br.24/14)

1aka/C metode Referenca/Naziv sopstvene metode ispitivan
HANNA 9147 Uputstvo proizvodata HANNA 9147

Merck amonium test 1.14752 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05,
Merck BOD test 1,00687 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007.
Merck gvozde test 1.00796 Originalne uputstvo proizvodaca(Merck — Spectroguant Iron test), 01/06.
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Skraéena oznaka/0znaka etode Referenca/Nazw sopstvene metode asp:twanja
Merck HPK test 1.09773

Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007
Merck nitrat test 1.14773

Originalno uputstvo proizvodaca(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007,

Merck nitrit test 1.14776 Originalno uputstvo proizvoda¢a(Merck — Spectroquant Nitrite test), 'lpril 2007,
ls?nvan] lZVI‘SlO / cf odelj nja
é‘& Dusica Mijailovi¢, di I.mg. spec hemijskih Bl]_yana Kalm:c spec. sanitarne hemije
nauka
0B 248 C
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Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje o usaglaSenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0V0435/22

USAGLASEN je sa Uredbama datim u izveStaju o ispitivanju

Prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekolo¥kog statusa za
povriinske vode, voda pripada treéoj klasi, vodi sa umerenim ekolo§kim statusom.

Sabac, 26.8.2022.

0OB213C 0OV0435/22 Strucno mislienje lekara specijaliste



