
K-116 630 kVA

Belosevac 12 400 kVA

TS 35/10 Valjevo 7 sabirnice 35 kV

Uzor 1000 kVA

P-84 400 kVA

P-88 400 kVA

P-85 2x400 kVA

Rajkovacka 1 250 kVA

C76367

C76367

C76366

C76366

C76358

C76358

C76357

C76357

C71012

C71012

C72734

C72734

TS 35/10 Valjevo 2 sabirnice 35 kV

L37206

Prelom 1 35 kV voda Valjevo1-Mionica2

TS 35/10 Valjevo 6 sabirnice 35 kV

L37215

Prelom 1 35 kV voda Valjevo 4 - Valjevo 3
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Колубара 1 630+400kVA

Колубара 3 2x630kVA

Колубара 4   630kVA

Водовод Крушик  250kVA

Колубара 7 2x630kVA

Железничка станица 250kVA

 Аустротерм 630kVA

Зона Складишта 1 630kVA

Стовариште Дивчибаре 100kVA

Градац 2 3x1000+3x630kVA

Круг ЕДВ 1000 kVA

Градац 1 3x630+100 kVA

Зона Складишта 2x630 kVA

Инграп ОМНИ 630 kVA

Сувоборска ББ 250 kVA

Сувоборска 2 630 kVA

Обилазни пут-инд. зона  630 kVA

Извод Отпадне воде-Отпадне 2x 630 kVA

Југопетрол 3 250 kVA

ТИК 630 kVA

Обилазни пут 3 Симић 160 kVA

Обилазни пут 5 100 kVA

Белошевац 7 250 kVA

Белег 400 kVA

Извод Калемегданска - Сувоборска 630 kVA

пролазне сабирнице

Елинд 400 kVA

Козара 630 kVA

Колубра 6 2x630 kVA

Горење  3x1000 kVA

Извод Елинд-Елинд 2 TEUR  3x630 kVA

Ново Насеље 8 400 kVA

Извод Колубра 9 2x630 kVA

Колубра 5 2x630 kVA

Ерића воденица 250 kVA

Колубара 2 2x630 kVA

TS 35/10 kV Ваљево

6 сабирнице 35 kV

Узун Миркова 630 kV

Топлана 1600 kVA

МУП 630kVA

Р - 87 400 kVA
Р -119  2x400 kVA

ТС 35/10 kV Ваљево 2

 сабирнице 10kV

РП Ваљево 1 10 kVA

Горић 5 100 kVA

Ново Насеље 1 400 kVA

Извод Ново Насеље 2 - Ново Насеље 2 630 kVA

Ремонт 400kVA

Белошевац 2 250 kVA

Меркатор

Ново Насеље 5 400 kVA

ТС 35/10 kV Ваљево 4 сабирнице 35kV

ТС 35/10 kV Ваљево 4 сабирнице 10kV

TS 35/10 kV Ваљево 6 сабирнице 10 kV

ТС 35/10 Ваљево 3 сабирнице 35 kV

Церска 630 kVA

ТС 110/35 kV

 Ва - IV

1E110

У ЕВП

"КОСЈЕРИЋ"

У Т.С. Ва-I 110/35 kV

2E110

Кланица 400kVA

Стрела 2x630kVA

Музичка школа 1000kVA

К-169 Греда 630kVA

ТС 110/35  Ваљево 1 сабирнице 110kV
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Postojeći kablovski vodovi 35kV
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Постојећа трафостаница 35/10 kV

Постојећи водови 10(20) kV (кабл)

Постојећи водови 35 kV(надземни)

Постојећа трафостаница 10/0,4 kV

Постојеће стање

Зона изградње ТС 110/35 kV "Ваљево IV"

Планирано стање

 ТС 110/35 kV за реконструкцију

НАПОМЕНА:

 Т.С. 35/10 kV "Ваљево 3" и "Ваљево 4" предвиђене за

реконструкцију у циљу повећања снаге;

 За стамбено насеље "Ослободиоци Ваљева" није унет

нисконапонски кабловски развод за поједине објекте, јер не
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Trenutno valjanost  proverite putem  QR koda.

Генерално решење за  електроенергетску
и термоенеретску инфраструктуру

 Двоструки ДВ 110+35 kV по траси постојећег 35 kV ДВ

Нисконапонска мрежа са јавном расветом

Заштитни уземљени водови изнад нисконапонске мреже и водова 110 kV

Јавна расвета

/
 
A

u
t
o

C
A

D
 
ц
р
т
е
ж

 
-
 
О
в
а
ј
 
ц
р
т
е
ж
 
ј
е
 
а
у
т
о
р
с
к
а
 
с
в
о
ј
и
н
а
 
"
А
р
х
и
П
Л
А
Н

"
 
д
.
о
.
о
.
 
А
р
а
н
ђ
е
л
о
в
а
ц
,
 
С
р
б
и
ј
а

 
/
 
A

u
t
o

C
A

D
 
d

r
a

w
i
n

g
 
-
 
A

l
l
 
r
i
g

h
t
s
 
i
n

 
t
h

i
s
 
d

r
a

w
i
n

g
 
a

r
e

 
r
e

s
e

r
v
e

d
 
t
o

 
"
A

r
h

i
P

L
A

N
"
 
l
.
t
.
d

.
 
A

r
a

n
d

j
e

l
o

v
a

c
,
 
S

e
r
b

i
a

 
/

/ AutoCAD цртеж - Овај цртеж је ауторска својина "АрхиПЛАН" д.о.о. Аранђеловац, Србија  / AutoCAD drawing - All rights in this drawing are reserved to "ArhiPLAN" l.t.d. Arandjelovac, Serbia /

Далековод 35kV

са заштитним коридором (2x15m)

Далековод 110kV

са заштитним коридором (2x25m)
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ТОПЛИФИКАЦИЈА

Планирани предизоловани топловоди

Постојећи предизоловани топловоди

Пречник цевовода /пречник изолације

Пречник гасовода 16 bar

Планирани дистрибутивни гасовод 16 bar

DN500/630

DN200/315

DN500/630

Ds219

Напомена: Све неозначене деонице  гасовода су минималног пречника Ds 40mm

Напомена: Све неозначене деонице  топловода су минималних  пречника Dn 32 и 40mm

Мерно-регулациона станица (МРС)

Станица за компримовани природни гас (СКПГ)

Планирани дистрибутивни гасовод 4 bar

Пречник гасовода 4bar

Ds63
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Постојећи водови 35 kV(кабл)

Постојећи водови 10(20) kV

Далековод 10kV

са заштитним коридором (2x6m)

Комунална стаза
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